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Predmet ispitivanja:

Naruéitelj ispitivanja:

Applicant:

Tife
Type:

Proizvodac:
Manufakturer:

Svrha: Purpose:

Metoda ispitivanja:
Method of testing:

Registrirana tvrtka:

Authorized company:

Mjesto ispitivanja:
Place of testing:

Datum ispitivanja:
Date of testing:

TESTREPORT No.

KUPAONSKIODVODIL, SISTEMATSKA VELICINA 145

VIEGA GmbH und Co. KG
PodruZznica Zagreb za trgovinu
Trg Ante Starcevica 9
HR-10410 Velika Gorica

Advantix — Podni odvod: 4951.1 (art. br. 557 188; 557 195; 557 201)
Advantix — Element - nastavak: 4994 (art. br. 471 064)
Advantix — Podni odvod: 4955.1 (art. br. 557 164;557171)

VIEGA GmbH und Co. KG

Ispitivanje svojstava radi provjere deklariranih svojstava.

Provjera tehni¢ke dokumentacije

VIK-HR d.o.o. Zagreb, Zagrebacka c. 231; tel. 01 23 13 060;
fax. 01 23 32 036; e-mail: vik@vik.hr
reg. kod Trgovackog suda: Tt-18/47741-2

VIKlab, Josipova 7
HRASTINA SAMOBORSKA
HR- 10 430 Samobor

23.09.2019.

OCJENA

Temeljem izvrsenih ispitivanja, zakljucuje se daispitni uzorci kupaonskog odvoda zadovoljavaju
deklarirana svojstva iz tehnicke dokumentacije kako je to navedeno u tablici 1.
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12.  Zapisnik o uzorkovanjubr.: ZU-KOV-VGA-19/01
1.3.  Potvrda o prijemu dostavljenih uzorakabr.: PP-KOV-VGA-19/01 \
1.4.  Prilozena dokumentacija: deklaracija ., Tehnicka specifikacija™
1.5. Radninalogbr.: RN-19261
1.6.  Mjesto uzorkovanja: Uzorci dostavljeni od strane narucitelja
1.7.  Datum uzorkovanja: 11.09.2019.
2.0. REZULTATIPREGLEDAIISPITIVANJA
2.1. Rezultati ispitivanja

1.0. OPCI PODACI

Zahtjev za ispitivanje/potvrdivanje br.:

ZIP-KOV-VGA-19/01

2.2. Zaispitivanje su dostavljeni reprezentativni uzorci koji su koriSteni za ispitivanje.

[zvrSen je uvid u dokaze o kvaliteti Tehnicke specitikacije, koja se isporuGuje uz proizvod, §to

zadovoljava te provjera deklariranih podataka ispitivanjem.

Tablica 1.
Ocjena
: 2 Svojstva temeljem
b prawryoia Mol Deklarirano ispitivanja
uzoraka
1. ADVANTIX - DN (mm) 50
PODNI ODVOD: D (mm) 50
Visina H1 (mm) 160
Visina H2 (mm) 50
4951 1 AL 10 (Is) 0,65
art. br. 557 188 |-AL20(s) - -
Odvod Okomiti
Oprema Brtvena prirubnica, nasadnik 150x150 mm okretno
i visinski prilagodljiv, &ep, okvir od umjetnog
materijala, redetka od plemenitog Celika 1.4301,
sifon se moZe izvadit
DN (mm) 70
D (mm) 73
Visina H1 (mm) 175
Visina H2 (mm) 65
B AL 10 (I/s) 0.7 s
4951.1 Z
art. br. 557 195 |-AL20 (l5) B
Odvod Okomiti
Oprema Brtvena prirubnica, nasadnik 150x150 mm okretno
i visinski prilagodljiv. ¢ep, okvir od umjetnog
materijala, redetka od plemenitog Celika 1.4301,
sifon se moZe izvaditi
DN (mm) 70/100
Visina H1 (mm) 190
Visina H2 (mm) 85
AL 10 (I/s) 0,9
4951.1 AL 20 (I/s) 1.4
art. br. 557201 | Qdvod Okomiti
Oprema Brtvena prirubnica, nasadnik 150x150 mm okretno
i visinski prilagodljiv, éep. okvir od umjetnog
materijala, reSetka od plemenitog Celika 1.4301,
sifon se moZe izvaditi
2. ADVANTIX - Odvod Okomiti
ELEMENT - ait bfgf—?] 064 | Oprema Gradevinska zastita, Schliiter-KERDI brtvena z
NASTAVAK T manzeta uklj. liepilo
3. ADVANTIX - 4955.1 DN (mm) 70
PODNI ODVOD ol b 55'7 164 AL 10 (Vs) 0.6 Z
o AL 20 (Us) 1.1
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Odvod Vodoravni
Oprema Brtvena prirubnica, nasadnik 150x150 mm okretno
1 visinski prilagodljiv, ¢ep, okvir od umjetnog
materijala, reSetka od plemenitog ¢elika 1.4301,
sifon se moZe izvaditi
DN (mm) 100
AL 10 (I/s) 1.2
AL 20 (I/s) 1,7
4955.1 Odvod Vodoravni
art. br. 557 171 | Oprema Brtvena prirubnica, nasadnik 150x150 mm okretno

1 visinski prilagodljiv, ¢ep. okvir od umjetnog
materijala, resetka od plemenitog celika 1.4301,
sifon se moze izvaditi

*Ocjena temeljem ispitivanja uzoraka —.,.Z" zadovoljava: .NZ* ne zadovoljava
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